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Belysningssertifikatet skal vaere basert pa utferte malinger iht. NS-EN 12193 av lysteknisk kompe-
tent person/firma, og malingene skal ikke veere eldre enn 1 mnd.
Krav til belysning for obligatoriske kamper i seriespill og NM fremgar av vedlegg til sertifikatet.

MALINGER:

Vertikal belysning mot hovedkamera (lux) 11794 |
Jevnhet Emin/Emax 0,61 |
Jevnhet Emin/Emid 079 |
Vertikal belysningsstyrke mot sekundzere kameraer (lux) ’ |
Jevnhet Emin/Emax | |
Jevnhet Emin/Emid | |
Vertikal belysningsstyrke mot banens kort- og langsider (lux) L |
Jevnhet Emin/Emax | |
Jevnhet Emin/Emid L |
Horisontal belysningsstyrke (LUX) 12092 |
Jevnhet Emin/Emax 10,62 B
Jevnhet Emin/Emid 0.83 |
Gradienter (Eh) i verste retning (% / m) 5% |
Maksimalt blendingstall - GR |45 |
Fargetemperatur (K) 15400 |

Fargegjengivelse (Ra) 183 |
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Basert pa ovennevnte maleresultater kan stadion godkjennes for:

Divisjon: Ja Nei
Tippeligaen ]
OBOS-ligaen L]
Toppserien med TV []
Toppserien uten TV ]
1. div. kvinner L]

Lysmalingene ble foretatt 31.Mars 2016

Malingene er utfert av:

Navn: Bjergulv Byre
Firma  Belysning og Service AS

Adresse: Rudsveien 18 D, 1346 Gjettum

Telefon: 94014080 / 91873254

Mail:  b.byre@belysningogservice.no
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Belysningsklassene er beskrevet i vedlegget til sertifikatet



